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U-Zl.: A240204

Bewertung 24204-GP zum Prüfbericht 24204-P

Gemeinde Oberschützen
Hauptplatz 1
7432 Oberschützen

Diese 2 seitige Bewertung bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

 1. Angaben zur Bewertung

Anlage WVA Oberschützen

Entnommene Proben
Oberschützen - Ortsnetz Bereich Zentrum, Gemeindeamt, Damen WC, EG,
Zapfhahn
Oberschützen - Ortsnetz Bereich Nordausfahrt, Badgasse 25, Zapfhahn Hof

Entnahmedatum 19.03.2024

 2. Bewertung zu Prüfbericht 24204-P

 2.1 Zusammenfassende Beurteilung

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen
der Trinkwasserverordnung sowie des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist
zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. 

Gutachter
Dipl.-Ing. Gerwin Meixner

für Inspektion und Bericht
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Ergeht an: Wassergenossenschaft Aschau-Schmiedrait
Hauptplatz 1
7423 Oberschützen

Bezirkshauptmannschaft Oberwart
Hauptplatz 1
7400 Oberwart

Anhang: 24204-P


